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1. Zakres wymaga� 
Dokument zawiera Wymagania Techniczne na linie Miejskiej Sieci Ruroci�gów Kablowych  

(MSRK), projektowane i budowane w celu utworzenia sieci MSRK Wrocławia jako infrastruktury 

miejskiej dla kabli �wiatłowodowych Urz�du Miejskiego oraz kabli innych organizacji. 

2. Klasyfikacja i oznaczenia budowli MSRK 

CR - ci�g rur  

CRp – ci�g rur przepustowy: 

   CRp1 - ci�g rur przepustowy typ 1, 

   CRp2 - ci�g rur przepustowy typ 2, 

CRu – ci�g rur uliczny: 

  CRu1 - ci�g rur uliczny typ 1, 

  CRu2 - ci�g rur uliczny typ 2, 

PS – przył�cze sieci MSRK do punktu (u�ytkownika) ko�cowego 

 PS1 – ci�g PS typ1, 

 PS2 – ci�g PS typ2, 

SK - studnia kablowa 

SzK - szafa kablowa 

3. Wymagania podstawowe na linie i budowle MSRK 

3.1. Układ i podstawowe funkcje MSRK 

Podstawow� funkcj� sieci MSRK jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej słu��cej do 

prowadzenia wielowłóknowych kabli �wiatłowodowych stanowi�cych warstw� fizyczn� (medium 

transmisyjne) dla Miejskiej Sieci Komputerowej Wrocławia (MAN Wrocław). Elementy sieci oraz 

instalacje powinny zapewnia� trwało�� i funkcjonalno�� sieci przez okres 30 lat. Sie� MSRK 

powinna umo�liwia� zaci�ganie i wyci�ganie kabli �wiatłowodowych z ruroci�gów przez cały 

okres eksploatacji. Dla zapewnienia długotrwałej sprawno�ci i funkcjonalno�ci ruroci�gi kablowe 

powinny by� szczelne w ka�dym punkcie, niedost�pne dla zanieczyszcze� stałych i płynnych 

zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ci�gów zaj�tych dla kabli 

oraz ci�gów pustych.

 

Sie� MSRK (sie� linii MSRK) ma odpowiada� sieci głównych ulic miasta. 

Zalecany układ MSRK (rys. 3-1): 

1) co najmniej dwa pier�cienie koncentryczne zbudowane w oparciu o ci�gi rurowe CRu1 i 

CRp1, w tym: 

− pier�cie� centralny otaczaj�cy stare miasto oraz 
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− pier�cie� zewn�trzny; 

2) mo�liwie mała liczba przej�� przez cieki wodne i tereny kolejowe zbudowanych w oparciu o 

ci�gi rurowe CRp2; 

3) studnie kablowe tylko na ko�cach przepustów pod ulicami i innymi przeszkodami terenowymi, 

na rozgał�zieniach oraz w miejscach gdzie wyst�puje potrzeba ulokowania studni zaci�gowej; 

4) studnie SKO–1 w miejscach odgał�zie� do u�ytkowników. 

 

Sie� MSRK powinna, zale�nie od potrzeb, stanowi� bezpieczne miejsce (infrastruktur� miejsk�) 

dla 4 lub 7 kabli OTK (kabli �wiatłowodowych) o �rednicy do 20 mm w tym: 

1) kabli OTK Urz�du Miasta, 

2) kabli OTK uzupełnianych w przyszło�ci. 

3.2. Linie MSRK 

1) Linie umo�liwiaj�ce spełnienie wymaga� u�ytkowych okre�lonych w p. 3.1. Układ i 

podstawowe funkcje MSRK.  

2) Linie projektowane i budowane zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury okre�lonym 

w Cz��ci 1 Wymaga� p. 2 Normy prawne i techniczne 

3) Studnie kablowe sytuowane tak, aby było mo�liwie łatwe wykonanie ich poł�czenia ze 

studniami istniej�cej kanalizacji. 

4) Zalecana budowa linii MSRK w powi�zaniu z wszelkimi budowami, przebudowami i 

remontami ulic oraz wszelkiej infrastruktury liniowej (gaz, woda, �cieki, ciepło, energia 

elektryczna). 

5) Wszystkie linie MSRK powinny by� zbudowane z ryflowanych (rowkowanych) rur 

RHDPE32/2,9. 

6) Projektowa� doprowadzenia kanalizacji do WSM minimum z dwóch stron. Zasad� jest 

minimalizacja długo�ci wspólnej trasy ostatniego odcinka kanalizacji kablowej pomi�dzy 

studni� stacyjn� a komor� kablow� (lub pomieszczeniem urz�dze� telekomunikacyjnych). 

Zaleca si�, aby ta odległo�� nie przekraczała 10 m. 

7) Poszczególne rury ci�gu CR powinny by� oznaczone unikalnym kolorem w celu identyfikacji 

rury w ci�gu na całej długo�ci pomi�dzy w�złami WSM , 

8) Rury CR powinny zachowywa� ci�gło�� i wykazywa� pneumatyczn� szczelno�� na 

odcinkach pomi�dzy studniami zł�czowymi SKz, 

9) Poł�czenia rur CR mog� by� wykonywane wył�cznie w studniach kablowych SK za pomoc� 

odpowiednich zł�czek skr�canych, przy czym nale�y zawsze d��y� do tego by odcinki bez 

zł�czy były jak najdłu�sze, 

10) W miar� mo�liwo�ci nale�y wykorzystywa� istniej�ce nale��c� do Inwestora kanalizacj� 

pierwotn� wykonan� z rur o �rednicy 110 mm. 
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3.3. Budowle MSRK 

1) Ci�gi CRu (uliczne) i przył�cza do WSM zawieraj�ce 4 (typ 1 – CRu1) lub 7 rur (typ 2 CRu2) 

RHDPE32/2,9.  

2) Ci�gi CRp1 (przepustowe, typ 1) zło�one z rury przepustowej RHDPEp110/6,3 zawieraj�cej 

wi�zk� 4 rur RHDPE32/2,9 i ci�gi CRp2 (przepustowe, typ 2) zło�one z rury przepustowej 

RHDPEp125/7,1 zawieraj�cej wi�zk� 7 rur RHDPE32/2,9, lub przył�cza sieciowe PS do 

punktów ko�cowych zawieraj�ce 2 rury RHDPE32/2,9, 

3) Ci�gi CRp zako�czone na obu ko�cach studniami kablowymi typu SKO–2 lub SKO–6 (w 

przypadku lokowania w studni wi�cej ni� dwóch zł�czy i zapasów kabli OTK). Ewentualnie 

studnia lub szafa dodatkowa, usytuowana w dogodnym miejscu i poł�czona odpowiednimi 

rurami ze studni� ko�cz�c� ci�g CRp.  

4) Ci�gi CRu ko�czone w zasadzie w studniach na ko�cach ci�gów CRp. Na odcinkach ci�gów 

CRu o długo�ci wi�kszej ni� 200m, dodatkowe studnie zaci�gowe typu SKO–2, sytuowane w 

dogodnym miejscu. Dla odcinków prostoliniowych i o łagodnych łukach odległo�� pomi�dzy 

studniami mo�e zosta� zwi�kszona do 500m.  

5) W miejscach odgał�zie� do punktów ko�cowych studnie typu SKO–1. 

6) Odcinki wewn�trzbudynkowe z rur RS trudnopalnych i bezhalogenowych.  

7) Ko�ce rur RS puste lub zawieraj�ce kabel – uszczelnione uszczelk� gumow� łatw� w 

demonta�u zapewniaj�c� szczelno�� pneumatyczn� i wodoszczelno�� CR. Nie dopuszcza 

si� uszczelniania ko�ców rur RS za pomoc� pianki poliuretanowej lub podobnych materiałów. 

8) Ta�ma ostrzegawcza umieszczana nad ci�gami CRu w połowie gł�boko�ci ich uło�enia. 

9) Zł�cza kabli OTK w zasadzie wył�cznie w punktach rozgał�ziania tych kabli (zł�cza 

rozgał��ne) umieszczane w studniach SKO–2, SKO–6 lub w szafach SzK. Studnie kablowe 

zł�czowe SKz lokalizowa� w miejscach łatwo dost�pnych dla słu�b utrzymaniowych (łatwy 

dojazd pojazdu technicznego w bezpo�rednie s�siedztwo zł�cza lub zapasu). 

10) Studnie i szafy zabezpieczone przed dost�pem osób nieuprawnionych zamkami z 

niestandardowymi wkładkami patentowymi (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).  

4. Wymagania techniczne na ci�gi rur uliczne (CRu) 

4.1. Struktura i oznaczenie ci�gów CRu 
1) 4x32 – ci�g CRu1 zło�ony z czterech rur RHDPE32/2,9, 

2) 7x32 – ci�g CRu2 zło�ony z siedmiu rur RHDPE32/2,9. 

4.2. Materiały do budowy ci�gów CRu 

4.2.1. Rury RSz (ziemne) 

1) Wymiary (�rednica zewn�trzna/grubo�� �cianki): 32/2,9 mm. 

2) Wewn�trzna powierzchnia rury rowkowana (ryflowana). 

3) Oznaczenie: RSz32/2,9 – rura (R) �wiatłowodowa (S), ziemna (z), o �rednicy 32 mm (32) i 
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grubo�ci �cianki 2,9 mm (2,9). 

4) Rura w zwoju lub na b�bnie z ko�cami uszczelnionymi pyłoszczelnie. 

5) Rury powinny by� dostarczane na b�bnach w odcinkach 1000-2000 m. 

6) Rury powinny by� koloru czarnego bez widocznych plam i smug, wyró�nione czterema 

podwójnymi paskami barwnymi o szeroko�ci około 5 mm równomiernie rozło�onymi na 

obwodzie. 

7) Dopuszczalne kolory: czerwony, niebieski, zielony, �ółty 

8) W wi�zce powinny wyst�powa� cztery rury w ró�nych kolorach. 

9) Na rurach, co 1 metr powinny by� napisy identyfikuj�ce producenta i oznaczaj�ce inwestora: 

Urz�d Miejski Wrocławia. 

4.2.2. Osprz�t rur RS 

1) Zł�czki rur (ZRs) 
– skr�cane, wodoszczelne 

2) Uszczelki ko�ców rur (UR) 
– wodoszczelne, mechaniczne, wielokrotnego u�ytku; dopuszczalne uszczelki z gumy 

butylowej wykonywane w studniach na placu budowy.  

4.3. Konstrukcja ci�gów CRu 

1) Rury RS zło�one w �cisłe wi�zki, zwi�zane opaskami samozaciskowymi posiadaj�cymi 

odpowiednie certyfikaty do układania w ziemi, w odst�pach nie wi�kszych ni� 2 m. 

2) Zalecane odcinki rur RS od studni do studni bez zł�czek. 

3) Wi�zka rur RS uło�ona w mo�liwie prostej linii przysypana warstw� ziemi przesianej o 

grubo�ci nie mniejszej ni� 10 cm. 

4) Minimalny promie� łuku uło�enia rur RS nie powinien by� mniejszy ni� 5m. 

5) Gł�boko�� uło�enia oraz zabezpieczenia ci�gów CRu przy ró�nych usytuowaniach okre�lone 

w p. 4.4. 

4.4. Usytuowanie i zabezpieczenia ci�gów CRu 

4.4.1. Zasady ogólne 
Przebieg ci�gu CRu powinien by� wybrany w ten sposób, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi 

urz�dzeniami uzbrojenia terenowego była jak najmniejsza, a jednocze�nie, aby ci�g CRu 

przebiegał mo�liwie blisko istniej�cej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.  

4.4.2. Dost�pno�� terenów dla ci�gów CRu 

Dost�pno�� terenów dla ci�gów CRu linii MSRK wynika głównie z postanowie� miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu s� samodzielnymi decyzjami miejscowych organów samorz�dowych, którym powinno 

zale�e� na zbudowaniu jak najpełniejszej infrastruktury technicznej sieci telekomunikacyjnej. 
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W miejscowo�ciach, w których ju� istnieje znacz�ce uzbrojenie techniczne w postaci ró�nych 

sieci podziemnych (gazoci�gi, wodoci�gi, sieci kablowe elektroenergetyczne, telekomunikacyjne 

itp.), pozyskanie terenów dla ci�gów CRu mo�e by� ograniczone w sposób naturalny przepisami 

techniczno-budowlanymi, a zwłaszcza konieczno�ci� sytuowania poszczególnych ci�gów w 

odległo�ciach zapewniaj�cych prawidłow� i bezpieczn� budow� i eksploatacj� poszczególnych 

budowli liniowych. W takich sytuacjach nale�y stara� si� projektowa� trasy ci�gów CRu przez 

tereny mniej uzbrojone.  

Nale�y mie� na uwadze, �e zgodnie z ustaw� o zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dn. 

7.07.1994 r. - tekst jednolity Dz.U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.), decyzj� o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania mo�e uzyska� dla tego samego terenu wi�ksza liczba inwestorów, ale 

budowa� mo�e tylko ten, który uzyskał pozwolenie na budow�. Dla pozostałych inwestorów 

wydaje si� w tym momencie decyzj� o wyga�ni�ciu decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. St�d te� w warunkach konkurencji w zabiegach o budow� wszelkiej 

infrastruktury coraz bardziej liczy si� sprawno�� w organizacji przygotowa� do realizacji 

inwestycji. 

Je�li kanalizacja kablowa ma by� budowana na nieruchomo�ciach nieb�d�cych własno�ci� 

Skarbu Pa�stwa lub gmin, to nale�y doło�y� maksimum stara� o polubowne zawarcie 

stosownych umów z wła�cicielami nieruchomo�ci, tak, aby nie trzeba było ucieka� si� do 

procedur wywłaszczeniowych. 

4.4.3. Usytuowanie ci�gów CRu w chodniku ulicy 

Zasad� jest, aby ci�gi CRu były projektowane, w miar� mo�no�ci, w s�siedztwie ci�gów 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej innych operatorów ze wzgl�du na wymagan� łatwo�� 

wzajemnych powi�za� eksploatacyjnych tych sieci. 

Szczegółowe usytuowanie wynika z przeprowadzonych uzgodnie� dokonywanych stosownie do 

procedur opracowania i zatwierdzania projektu budowlanego i musi uwzgl�dnia� istniej�ce i 

projektowane usytuowanie elementów innych ci�gów uzbrojenia terenu. 

4.4.4. Usytuowanie ci�gów CRu w trawniku ulicy 

Przy projektowaniu ci�gów CRu w trawniku ulicy obowi�zuj� zasady dotycz�ce s�siedztwa tych 

ci�gów z ci�gami telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej operatorów. W szczególno�ci 

usytuowanie ci�gów CRu w trawniku wynika ze szczegółowych uzgodnie� m. in. z odpowiednim 

zarz�dem zieleni. 

Dopuszcza si� uło�enie ci�gu CRu w pasie rozdzielaj�cym jezdnie drogi (ulicy) dwujezdniowej po 

uzgodnieniu z Inwestorem. 
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4.4.5. Usytuowanie ci�gów CRu w pasie drogowym 

Ci�gi rur w pasie drogowym powinny by� usytuowane mo�liwie blisko ci�gów telekomunikacyjnej 

kanalizacji kablowej operatorów oraz w odległo�ciach, je�eli szczegółowe uzgodnienia nie 

stanowi� inaczej:  

– 1m od zewn�trznej kraw�dzi rowu odwadniaj�cego lub linii podstawy nasypu, 

– 1m na zewn�trz od kraw�dzi jezdni, je�li istnieje konieczno�� usytuowania ci�gu CRu w 

koronie drogi, 

– 0,5 m od kraw�dzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni (je�eli istnieje chodnik lub pas 

zieleni). 

Szczegółowe usytuowanie wynika z przeprowadzonych uzgodnie� dokonywanych stosownie do 

procedur opracowania i zatwierdzania projektu budowlanego i musi uwzgl�dnia� istniej�ce i 

projektowane usytuowanie innych ci�gów uzbrojenia terenu oraz lokalizacj� elementów 

urz�dzenia terenu, w tym -szczegółowe uzgodnienia z odpowiednim zarz�dc� drogi. 

4.4.6. Usytuowanie ci�gów CRu w polu 

Ci�gi rur w polu powinny by� usytuowane mo�liwie blisko telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

operatorów, je�li taka kanalizacja (sie�) na projektowanym odcinku linii MSRK wyst�puje. 

Szczegółowe usytuowanie wynika z przeprowadzonych uzgodnie� dokonywanych stosownie do 

procedur opracowania i zatwierdzania projektu budowlanego i musi uwzgl�dnia� istniej�ce i 

projektowane usytuowanie innych ci�gów uzbrojenia terenu oraz lokalizacj� elementów 

urz�dzenia terenu, w tym szczegółowe uzgodnienia z odpowiednim zarz�dc� drogi. 

4.4.7. Usytuowanie ci�gów CRu na mostach, wiaduktach i w tunelach 

Na przej�ciach ci�gów CRu przez mosty i wiadukty ci�gi te powinny by� uło�one w kanałach, na 

pomostach lub na specjalnych konstrukcjach wsporczych. 

Przy przej�ciu lub zej�ciu z mostu lub wiaduktu do ziemi ci�g CRu powinien by� wykonany z 

modułów w rurach osłonowych. 

Ci�g CRu w tunelu mo�e by� prowadzony w dowolnej odległo�ci od kabli elektroenergetycznych, 

jednak pod warunkiem wyra�nego, niezawodnego wyró�nienia go od ci�gów tych kabli i ci�gów 

innych urz�dze� biegn�cych w tunelu. 

Ze wzgl�du na wzmo�one zagro�enie po�arowe wyst�puj�ce w tunelu - ci�g CRu powinien by� 

wykonany z rur trudnopalnych bezhalogenowych. 

4.4.8. Ci�gi CRu na zbli�eniach z liniami kolejowymi i tramwajowymi 
W wypadku równoległego usytuowania trasy ci�gu CRu wzdłu� linii kolejowej lub tramwajowej 

powinny by� zachowane co najmniej nast�puj�ce odległo�ci poziome: 

– 1 m od zewn�trznej kraw�dzi rowu odwadniaj�cego biegn�cego wzdłu� torowiska, 

– 3 m od skrajnej szyny toru kolejowego lub tramwajowego, przy braku lub oddaleniu od 
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torowiska rowów odwadniaj�cych.  

Ci�g CRp nale�y prowadzi� jak najbli�ej pasa wywłaszczenia linii kolejowej. 

4.4.9. Ci�gi CRu na zbli�eniach i skrzy�owaniach z ruroci�gami do przesyłania płynów lub 
gazów 
Zasady ogólne 

Zbli�enia ci�gów CRu z ruroci�gami do przesyłania płynów lub gazów powinny by� tak 

wykonane, aby nie dopu�ci� do: 

– przedostawania si� płynów lub gazów do rur w ci�gach CRu, 

– podwy�szenia temperatury kabla �wiatłowodowego o wi�cej ni� 5°C,  

– uszkodzenia mechanicznego rur tworz�cych ci�gi CRu i kabli przy pracach 

konserwacyjnych i budowlanych na usytuowanych w bezpo�rednim s�siedztwie ci�gu 

CRu do przesyłania płynów i gazów. 

Przy zbli�eniach ci�gów CRu do gazoci�gów powinny by� zachowane odległo�ci wynikaj�ce z 

odpowiednich Polskich Norm, stosownie do nadci�nienia nominalnego gazoci�gu. 

W razie zbli�enia ci�gu CRu do ruroci�gów i urz�dze� podziemnych słu��cych do przesyłania 

płynów lub gazów powinny by� zachowane nast�puj�ce odległo�ci podstawowe mi�dzy nimi: 

– od wodoci�gu magistralnego    1,0 m 

– od wodoci�gu rozdzielczego    0,5 m 

– od ciepłoci�gu parowego 2,0 m 

– od ciepłoci�gu wodnego 1,0 m 

– od ropoci�gu lub ruroci�gu dla innych płynów technicznych 8,0 m 

  

W wypadkach, gdy niemo�liwe jest wzajemne usytuowanie ci�gów CRu oraz urz�dze� 

podziemnych do przesyłania płynów lub gazów w odległo�ciach wy�ej wymienionych, dopuszcza 

si� zmniejszenie tych odległo�ci do połowy, pod warunkiem zastosowania zabezpiecze� 

specjalnych na ci�gu CRu, a poni�ej połowy - pod warunkiem zastosowania zabezpiecze� 

szczególnych. Odległo�ci zmniejszone nie mog� by� jednak mniejsze, ni� 25% odległo�ci 

podstawowej. 

Zabezpieczenie specjalne ci�gu CRu polega na zastosowaniu modułów zawieraj�cych rury 

przepustowe. Zabezpieczenie szczególne polega na oddzieleniu ci�gu CRu za pomoc� 

przegrody betonowej. 

4.4.10. Ci�gi CRu na zbli�eniach z ruroci�gami w tunelach instalacyjnych 

Nale�y unika� wzajemnego krzy�owania si� ci�gów CRu z innymi ruroci�gami w tunelach 

instalacyjnych. 

W tunelach instalacyjnych, w których biegn� wodoci�gi, przewody wentylacyjne, kanalizacyjne 

(kanalizacji �ciekowej), gazoci�gi, ale o ci�nieniu nieprzekraczaj�cym 50 kPa, mo�na prowadzi� 
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ci�gi CRu pod warunkiem, �e odst�p mi�dzy nimi a innymi ruroci�gami prowadzonymi 

równolegle kablami nie b�dzie mniejszy ni� 0,3 m. Ci�g CRu powinien by� oznakowany za 

pomoc� przywieszek identyfikacyjnych, które powinny by� umieszczone na rurach ci�gu MSRK, 

w ka�dej studni kablowej (1 lub 2 sztuki na ka�dej rurze, stosownie do potrzeb), w kanałach i 

tunelach - na ka�dej rurze w odst�pach co najwy�ej 5 m. 

Dopuszcza si� równie� prowadzenie ci�gów CRu w tunelach instalacyjnych, w których biegn� 

ciepłoci�gi, pod warunkiem, �e odst�p mi�dzy nimi a ci�giem CRu nie b�dzie mniejszy ni� 0,6 m. 

Ci�gi CRu nale�y układa� na �cianach i stropach albo na konstrukcjach wsporczych. Ci�gi CRu 

układane na �cianach i stropach nie powinny do nich bezpo�rednio przylega�. Odległo�� mi�dzy 

ci�giem CRu i podło�em powinna wynosi� co najmniej 0,01 m. 

Nie zaleca si� instalowa� ci�gów CRu w tunelach, gdzie temperatura przekracza: 

– 45°C w wypadku wyst�powania zagro�e� mechanicznych, tj. gi�cia lub drga�, 

– 60°C w wypadku braku zagro�e� mechanicznych. 

W zale�no�ci od stopnia zagro�enia po�arowego ci�g CRu powinien by� wykonany z rur 

trudnopalnych bezhalogenowych. 

4.4.11. Ci�gi CRu na zbli�eniach z terenami wodnymi (wodami) 

Ci�g CRu wzdłu� wód powierzchniowych nale�y lokalizowa� w takiej odległo�ci, aby przy 

najwy�szym stanie wód nie nast�powało podmywane ci�gów rur, studni kablowych i innych 

obiektów (np. szaf zł�czowych). 

Przebieg ci�gów CRu nale�y lokalizowa� poza pasem terenów zalewowych, a przy wysokich 

brzegach - w odległo�ci co najmniej 10 m od górnego stałego brzegu. 

Przebieg ci�gów CRu wzdłu� kanałów i rowów nale�y lokalizowa� w odległo�ci co najmniej 1 m 

od ich brzegów. 

4.4.12. Ci�gi CRu na zbli�eniach z liniami elektroenergetycznymi 

Zbli�enia ci�gów CRu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi mog� by� wykonane w 

odległo�ciach zapewniaj�cych zabezpieczenie ruroci�gów przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

jakie mog� nast�pi� przy remoncie i konserwacji linii elektroenergetycznej, a tak�e 

zapewniaj�cych bezpiecze�stwo słu�bie eksploatacyjnej telekomunikacji przy ich czynno�ciach 

konserwacyjnych. 

Zbli�enia ci�gów ulicznych CRu z liniami elektroenergetycznymi kablowymi mog� by� wykonane 

w dowolnych odległo�ciach poziomych i pionowych, jednak�e pod warunkiem zapewnienia 

mo�liwo�ci wyra�nego i niezawodnego wyró�nienia ci�gów w wykopie, kanale lub na innych 

konstrukcjach wsporczych. 
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4.4.13. Ci�gi CRu na zbli�eniach z pozostałymi obiektami uzbrojenia terenowego 

Przy zbli�eniu ci�gów CRu odległo�ci powinny wynosi� co najmniej: 

– od kanalizacji �ciekowej lub prowadz�cej wody opadowe 1,0 m, 

– od podbudowy linii telekomunikacyjnej nadziemnej 2,0 m 

– od �ciany budynku i ogrodzenia 0,5 m, 

– od urz�dze� ochrony budowli od wyładowa� atmosferycznych  5,0 m, 

– od drzew wzdłu� drogi 2,0 m, 

– od słupów o�wietleniowych 0,8 m. 

5. Wymagania na ci�gi rur przepustowe (CRp) 

5.1. Struktura i oznaczenie ci�gów rur CRp 
1) 1x110+4x32 – ci�g rur CRp1 zło�ony z jednej rury przepustowej o �rednicy 110 mm 

oraz wi�zki rur RS wtórnych 4x32, 

2) 1x125+7x32 – ci�g rur CRp2 zło�ony z jednej rury przepustowej o �rednicy 125 mm 

oraz wi�zki rur RS wtórnych 7x32, 

5.2. Materiały do budowy CRp 

5.2.1. Rury ROp  
1) Wymiary (�rednica zewn�trzna/grubo�� �cianki) rury ROp1 - 110/6,3 mm, ROp2 - 

125/7,1mm 

2) Rura ROp w odcinkach prostych o długo�ci 12 m lub w zwojach. 

3) Oznaczenie:  

– ROp110/6,3 – rura (R), osłonowa (O) przepustowa (p), o �rednicy 110 mm (110) i 

grubo�ci �cianki 6,3 mm (6,3). 

– ROp125/7,1 – rura (R), osłonowa (O) przepustowa (p), o �rednicy 125 mm (125) i 

grubo�ci �cianki 7,1 mm (7,1). 

5.2.2. Rury RSw 

1) Wymiary (�rednica zewn�trzna/grubo�� �cianki) rur RSw: 32/2,9 mm. 

2) Rura RSw zwoju lub na b�bnie, z ko�cami uszczelnionymi pyłoszczelnie 

3) Oznaczenie: 

– RSw32/2,9, – rura �wiatłowodowa (RS), wtórna (w), o �rednicy 32 mm (32) i grubo�ci 

�cianki 2,9 mm (2,9). 

5.2.3. Osprz�t rur 

Uszczelki ko�ców rur (UR) – jak wy�ej w p. 6.2.2. 
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5.3. Konstrukcja ci�gów CRp 

1) Ci�g CRp wykonywany metod� przecisku. 

a) Odcinki rur ROp110 lub ROp125 proste, zgrzewane w trakcie wykonywania przecisku. 

b) Rury RSw wpychane lub wci�gane w zainstalowan� rur� ROp110 lub ROp125. 

2) Ci�g CRp wykonywany metod� przewiertu sterowanego 

a) Odcinek rury ROp110 lub ROp125 w zwoju o odpowiedniej długo�ci z zainstalowanymi w 

�rodku rurami RSw, wci�gany w wykonany przewiert. Wi�zka rur RSw mo�e by� 

instalowana w rurze ROp110 lub ROp125 po jej wci�gni�ciu w wykonany przewiert. 

b) Rury ROp110 lub ROp125 w odcinkach prostych poł�czone metod� zgrzewania i 

wci�gni�te w wykonany przewiert. Wi�zka rur RSw wci�gana w zainstalowan� rur� 

ROp110 lub ROp125 przed lub po jej wci�gni�ciu w wykonany przewiert. 

3) Ci�g CRp zako�czony w studniach SKO–2. 

4) Ko�ce rur RSw uszczelnione uszczelkami UR, natomiast przestrzenie mi�dzy rurami RSw i 

�cian� rury ROp uszczelnione piank� monta�ow�. 

5.4. Usytuowanie ci�gów CRp 

5.4.1. Wymagania ogólne 
Wg ogólnych zasad przebieg ci�gu CRp powinien by� wybrany w ten sposób, aby liczba miejsc 

kolizyjnych z innymi urz�dzeniami uzbrojenia terenowego była jak najmniejsza, a jednocze�nie 

aby ci�g CRp przebiegał mo�liwie blisko telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej operatorów. 

Zasada ta odnosi si� do ci�gów ulicznych (CRu), których przebiegi determinuj� w znacznym 

stopniu usytuowanie ci�gów CRp. Przy projektowaniu ci�gów CRp nale�y d��y� do minimalizacji 

liczby skrzy�owa� z obiektami wymagaj�cymi zaprojektowania ci�gów przepustowych. 

Podane poni�ej zasady zawieraj� w szczególno�ci dopuszczalne odległo�ci rur ci�gów CRp od 

innych urz�dze� uzbrojenia terenowego (jezdni ulic i dróg, linii kolejowych itp.). 

Głównymi metodami wykonywania przepustów s� przeciski i przewierty sterowane. 

Zaleca si� szerokie stosowanie przewiertów sterowanych, zapewniaj�cych minimalizacj� kolizji 

terenowych. 

Skrzy�owanie z innym urz�dzeniem uzbrojenia terenowego powinno by� wykonane w 

najw��szym miejscu tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdłu�nej, z dopuszczaln� odchyłk� 

wynosz�c� ± 15°, z tym �e przy skrzy�owaniu z obiektem o szeroko�ci nie wi�kszej ni� 1,5 m 

odchyłka ta mo�e by� powi�kszona do 40°. 

Miejsce skrzy�owania ci�gu CRp z innym urz�dzeniem uzbrojenia terenowego powinno by� 

szczegółowo zdomiarowane do najbli�szego obiektu stałego, a w razie potrzeby, np. poza 

terenem zabudowanym, do słupków oznaczeniowych SO ustawionych po jednej lub po obu 

stronach skrzy�owania. 

Na skrzy�owaniach ci�gu CRp z innymi urz�dzeniami uzbrojenia terenowego nale�y u�ywa� 
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moduły w rurach instalacyjnych klasy 750. 

Okre�lone poni�ej wymagania na poszczególne usytuowania ci�gów CRp nale�y stosowa� z 

uwzgl�dnieniem szczegółowych parametrów zawartych w zał�czniku nr 1. 

5.4.2. Ci�gi CRp na skrzy�owaniach z jezdniami ulic i dróg 

Na skrzy�owaniach z jezdniami ulic i dróg ci�gi CRp powinny by� wykonane z modułów w rurach 

instalacyjnych klasy 750. 

Rury przepustowe powinny by� uło�one poziomo na całej szeroko�ci ulicy lub drogi i co najmniej 

po 0,5 m poza kraw��niki ulicy lub kraw�dzie drogi. 

Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich ró�nicy zaleca 

si� układanie rur przepustowych nieprzerwanie w jednym ci�gu pod koron� drogi i przyległymi do 

niej rowami odwadniaj�cymi i po 0,5 m poza ich zewn�trzne kraw�dzie. 

Odległo�� pionowa, mierzona od górnej powierzchni rur przepustowych, powinna wynosi�: 

– co najmniej 1,2 m do górnej powierzchni dróg krajowych, 

– co najmniej 1,0 m do górnej powierzchni dróg pozostałych, 

– co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniaj�cego. 

Rury przepustowe powinny by� uszczelnione uszczelkami ko�ców rur w celu zapobiegania 

zamulaniu przepustów w czasie eksploatacji kablowej linii telekomunikacyjnej. 

Zaleca si�, aby przepusty pod jezdniami ulic i dróg były wykonywane bez naruszania ich 

nawierzchni, metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzgl�dnieniem 

lokalnych warunków terenowych i kosztów budowy. 

Na skrzy�owaniach z drogami nieutwardzonymi, polnymi, wjazdami do posesji i zabudowa� 

gospodarczych ci�gi CRp mog� by� układane z modułów ulicznych. 

5.4.3. Ci�gi CRp na skrzy�owaniach z liniami kolejowymi i tramwajowymi 

Skrzy�owania z torami tramwajowymi 

Ci�g CRp krzy�uj�cy si� z torami tramwajowymi powinien by� zabezpieczony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi przez modułów w rurach przepustowych. 

Moduły w rurach przepustowych powinny by� uło�one na całej szeroko�ci torowiska i co najmniej 

po 2 m poza skrajne szyny po obu stronach toru. Ko�ce rur przepustowych powinny by� 

uszczelnione. 

Gł�boko�� uło�enia ci�gów CRp powinna wynosi� co najmniej 1 m, odmierzaj�c od stopki szyny 

tramwajowej do najwy�szego punktu wierzchniej warstwy rur. 

Zaleca si�, aby ci�gi CRp pod torami tramwajowymi były wykonane bez naruszania torowiska, 

metodami przecisku lub przewiertu poziomego. 

Skrzy�owania z torami kolejowymi 

Skrzy�owanie powinno by� zlokalizowane w zasadzie na szlaku linii kolejowej. W szczególnych 
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wypadkach, uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, dopuszcza si� wykonanie skrzy�owania 

na terenach stacji kolejowej. 

K�t skrzy�owania ci�gu CRp z torami kolejowymi powinien wynosi� 90°, z odchyłk� 

dopuszczaln� wynosz�c� ±15°. 

Odległo�� skrzy�owania od urz�dze� i obiektów kolejowych powinna wynosi� co najmniej: 

– 2 m od semaforów, tablic, znaków sygnałowych, budynków i wie� wodoci�gowych, 

– 10 m od rozjazdów i krzy�ownic linii zelektryfikowanych. 

Ci�gi CRp powinny by� uło�one z modułów w rurach przepustowych pod torami, rowami 

�ciekowymi lub pod drena�em odwadniaj�cym. 

Ci�gi CRp powinny by� uło�one poziomo w linii prostej. 

Poł�czenia rur ze sob� powinny by� trwałe i wodoszczelne, a otwory na ich ko�cach gładkie i bez 

ostrych obrze�y. 

Je�eli długo�� ci�gu nie jest wi�ksza ni� 60 m, rury powinny tworzy� nieprzerwany ci�g pod 

torami i rowami odwadniaj�cymi. Przy du�ej ró�nicy mi�dzy poziomem nawierzchni kolejowej i 

terenem, przez który przebiega linia kolejowa, oraz przy długo�ci ci�gu wi�kszej ni� 60 m 

dopuszcza si� poprowadzenie ci�gu CRp z zastosowaniem po�redniej studni kablowej w 

mi�dzytorzu. 

Zaleca si�, aby ci�gi CRp pod torami kolejowymi były wykonane bez naruszania torowiska, 

metodami przecisku lub przewiertu poziomego. 

Słupki oznaczeniowe SO powinny by� ustawione z obu stron podtorza w odległo�ci 10 do 15 m 

od zewn�trznej szyny najbli�szego toru. 

Podstawowe wymiary przy skrzy�owaniu ci�gu CRp z lini� kolejow� podano w tablicy poni�ej.  

Skrzy�owanie ci�gu CRp z lini� kolejow� - podstawowe wymiary 

Lp. Omówienie podstawowego, charakterystycznego wymiaru Wielko�� 
wymiaru [m] 

1 Odległo�� pionowa od górnej powierzchni podkładu kolejowego do 
górnej powierzchni rur przepustowych min. 1,2 

2 Odległo�� pionowa od dolnej powierzchni rowu odwadniaj�cego do 
górnej powierzchni rur przepustowych 

min. 0,5 
 

3 Odległo�� pozioma od kraw�dzi rowu odwadniaj�cego do ko�ca rury 
przepustowej 0,5 

4 Odległo�� pozioma od �rodka górnej powierzchni główki skrajnej szyny 
do ko�ca rury przepustowej min. 3 

5 Odległo��, mierzona prostopadle do stoku, od górnej powierzchni rur 
ruroci�gu do powierzchni stoku min. 0,8 

 

Przy skrzy�owaniu ci�gu CRp z lini� kolejow� na wiadukcie lub przepu�cie kolejowym ci�g CRp 

na całej szeroko�ci wiaduktu lub przepustu kolejowego powinien by� zabezpieczony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi przez zastosowanie modułów w rurach ochronnych. Ci�g CRp na 

wiadukcie, w którym jest chodnik, powinny by� uło�one pod tym chodnikiem. W wypadku 
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wiaduktu tylko z jezdni� albo przepustu �ciekowego - moduły z rurami powinny by� bezpo�rednio 

umocowane na �cianie wiaduktu lub przepustu na wysoko�ci co najmniej 1 m od ich podstaw. 

Poł�czenie rur ze sob� powinno by� wodoszczelne.  

W zale�no�ci od stopnia zagro�enia po�arowego - ci�g CRp powinien by� wykonany z rur nie 

rozprzestrzeniaj�cych płomienia. 

Ci�g CRp przy skrzy�owaniu z lini� kolejow� powinny by� uło�ony pod torami na gł�boko�ci nie 

mniejszej ni� 1,2 m w linii pionowej od zewn�trznej powierzchni rury ochronnej do stopki szyny. 

Gł�boko�� uło�enia ci�gu CRp pod dnem rowów �ciekowych lub drena�em odwadniaj�cym nie 

powinna by� mniejsza ni� 0,5 m w linii pionowej od zewn�trznej górnej powierzchni rury 

ochronnej do najni�ej poło�onego punktu dna rowu lub dolnej powierzchni s�czka 

odwadniaj�cego. 

Gł�boko�� uło�enia ci�gu CRp przy skrzy�owaniu z kanałami p�dniowymi lub z kanałami 

kablowymi dla kabli sygnalizacyjnych, uło�onymi na powierzchni ziemi, nie powinna by� mniejsza 

ni� 0,8 m w linii pionowej od zewn�trznej górnej powierzchni rur ci�gu CRp do dolnej powierzchni 

kanału. 

Gł�boko�� uło�enia ci�gu CRp, przy skrzy�owaniu z kablami sygnalizacyjnymi lub zasilaj�cymi 

uło�onymi w ziemi, nie powinna by� mniejsza ni� 0,3 m w linii pionowej od zewn�trznej górnej 

powierzchni rur ci�gu CRp do zewn�trznej dolnej powierzchni kabla sygnalizacyjnego lub 

zasilaj�cego. 

Gł�boko�� uło�enia ci�gów CRp na nieuzbrojonych terenach kolejowych powinna wynosi� co 

najmniej 1 m, a na poboczach nasypów skarp kolejowych co najmniej 0,8 m. 

Moduły w rurach przepustowych powinny by� uło�one pod wszystkimi torami kolejowymi na 

danym podtorzu, bez przerwy na całej długo�ci skrzy�owania, w ten sposób, a�eby odległo�� w 

rzucie poziomym ko�ców rur z ka�dej strony torowiska od osi skrajnych szyn wynosiła co 

najmniej 3,0 m. 

Ci�gi CRp pod torami na podtorzu z nasypu powinny by� uło�one na takiej gł�boko�ci, aby ko�ce 

modułów w rurach przepustowych znajdowały si� w ziemi co najmniej 1 m w linii pionowej od 

ko�ca górnej powierzchni rury do powierzchni zbocza nasypu. 

W wypadku trudnych warunków terenowych dopuszcza si� mniejsz� długo�� modułów w rurach 

przepustowych - po uprzednim uzgodnieniu z jednostk� nadzoruj�c� eksploatacj� torów 

kolejowych. 

Rury przepustowe modułów uło�onych pod rowami odwadniaj�cymi podtorze powinny mie� tak� 

długo��, aby ko�ce rur z ka�dej strony rowu si�gały co najmniej po 0,5 m poza górn� jego 

kraw�d�. 

W wypadku poboczy �ciekowych naturalnych i nieuregulowanych bez wyra�nych kraw�dzi rowu 

długo�� rur przepustowych uło�onych pod nimi powinna by� ustalona w projekcie technicznym. 

Przy skrzy�owaniu ci�gu CRp z drena�em odwadniaj�cym podtorze, długo�ci modułów w rurach 
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przepustowych powinna by� o 1,0 m wi�ksze od szeroko�ci pasa drena�owego. 

Odcinki modułów po wyj�ciu z rur przepustowych na zboczach nasypów i skarp powinny by� 

uło�one w ziemi z falowaniem co najmniej 3%. Trasa ci�gu MSRK układanego w poprzek skarp, 

stromych wzniesie� lub nasypów o nachyleniu powy�ej 30° powinna przebiega� zygzakowato na 

zboczach z odchyleniami wynosz�cymi co najmniej 30° od linii prostopadłej do podstawy zbocza. 

Nie zaleca si� układania ci�gów CRp w zboczach wzdłu� skarp i stromych nasypów. W wypadku 

konieczno�ci uło�enia - nale�y w takiej sytuacji układa� ci�g modułów CRp z falowaniem 

wynosz�cym 3% długo�ci odcinka trasy przebiegaj�cej wzdłu� zbocza. Odległo�� ci�gu CRp od 

górnej kraw�dzi skarpy powinna wynosi� co najmniej 2 m. 

Otwory przepustów dla ci�gów CRp pod torami kolejowymi powinny by� uszczelnione na obu 

ko�cach skrzy�owania. 

5.4.4. Ci�gi CRp na skrzy�owaniach z ruroci�gami do przesyłania płynów lub gazów 
Zasady ogólne 

Skrzy�owania ci�gów CRp z ruroci�gami do przesyłania płynów lub gazów powinny by� tak 

zaprojektowane, aby nie dopu�ci� do: 

– przedostawania si� płynów lub gazów do rur w ci�gach CRp, 

– podwy�szenia temperatury kabla �wiatłowodowego (lub innych kabli 

telekomunikacyjnych umieszczonych w ci�gach CRp) o wi�cej ni� 5°C, 

– uszkodzenia mechanicznego rur tworz�cych ci�gi CRp i kabli przy pracach 

konserwacyjnych i budowlanych na usytuowanych w bezpo�rednim s�siedztwie ci�gu 

CRp do przesyłania płynów i gazów. 

Zbli�enia do ruroci�gów gazowych (gazoci�gów) na odcinkach ci�gów przepustowych 

Przy projektowaniu ci�gów przepustowych nale�y uwzgl�dnia� obowi�zuj�ce zasady zbli�e� 

ci�gów CRp do gazoci�gów - powinny by� zachowane odległo�ci wynikaj�ce z odpowiednich 

Polskich Norm, stosownie do nadci�nienia nominalnego gazoci�gu. 

W razie zbli�enia ci�gu CRp do ruroci�gów i urz�dze� podziemnych słu��cych do przesyłania 

płynów lub gazów powinny by� zachowane nast�puj�ce odległo�ci podstawowe mi�dzy nimi: 

– od wodoci�gu magistralnego    1,0 m 

– od wodoci�gu rozdzielczego    0,5 m 

– od ciepłoci�gu parowego 2,0 m 

– od ciepłoci�gu wodnego 1,0 m 

– od ropoci�gu lub ruroci�gu dla innych płynów technicznych 8,0 m 

W wypadkach, gdy niemo�liwe jest wzajemne usytuowanie ci�gów CRp oraz urz�dze� 

podziemnych do przesyłania płynów lub gazów w odległo�ciach wy�ej wymienionych, dopuszcza 

si� zmniejszenie tych odległo�ci do połowy, pod warunkiem zastosowania zabezpiecze� 

specjalnych na ci�gu CRp, a poni�ej połowy - pod warunkiem zastosowania zabezpiecze� 
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szczególnych. Odległo�ci zmniejszone nie mog� by� jednak mniejsze, ni� 25% odległo�ci 

podstawowej. 

Zabezpieczenie specjalne ci�gu CRp polega na zastosowaniu modułów zawieraj�cych rury 

przepustowe. Zabezpieczenie szczególne polega na oddzieleniu ci�gu CRp od innego ruroci�gu 

zapor� (�cian�) oddzielaj�c�. 

 

Skrzy�owania z gazoci�gami 

Skrzy�owania ci�gów CRp z gazoci�gami nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich Polskich Norm, stosownie do nadci�nienia nominalnego gazoci�gu.  

Skrzy�owania z innymi ruroci�gami 

W razie skrzy�owania ci�gu CRp z ruroci�gami i urz�dzeniami do przesyłania płynów lub gazów 

najmniejsze dopuszczalne odległo�ci mi�dzy nimi powinny wynosi�: 

– od wodoci�gu magistralnego 0,25 m 

– od wodoci�gu rozdzielczego 0,15 m 

– od obudowy ciepłoci�gu 0,50 m 

– od ropoci�gu lub ruroci�gu dla innych płynów technicznych 0,50 m 

Ci�g CRp powinien by� uło�ony nad tymi ruroci�gami z zastosowaniem rury przepustowej 

uszczelnionej na ko�cach. Długo�� rury przepustowej powinna przekracza� o 1 m obrys innego 

ruroci�gu z ka�dej strony. 

Dopuszcza si� uło�enie ci�gu CRp pod innym ruroci�giem, je�eli górna powierzchnia tego 

ruroci�gu znajduje si� w ziemi na gł�boko�ci mniejszej ni� 0,5 m. W tym wypadku ci�g CRp 

powinien zawiera� rury przepustowe. 

Skrzy�owania powinny by� wykonane prostopadle, z dopuszczalnym odchyleniem o 10° dla 

kanalizacji �ciekowej i 35° dla pozostałych urz�dze�. 

5.4.5. Ci�gi CRp na skrzy�owaniach z ruroci�gami w tunelach instalacyjnych 

Nale�y unika� wzajemnego krzy�owania si� ci�gów CRp z innymi ruroci�gami w tunelach 

instalacyjnych. 

W tunelach instalacyjnych, w których biegn� wodoci�gi, przewody wentylacyjne, kanalizacyjne 

(kanalizacji �ciekowej), gazoci�gi, ale o ci�nieniu nie przekraczaj�cym 50 kPa, mo�na prowadzi� 

ci�gi CRp pod warunkiem, �e odst�p mi�dzy nimi a innymi ruroci�gami i prowadzonymi 

równolegle kablami nie b�dzie mniejszy ni� 0,3 m.  

Ci�g CRp powinien by� oznakowany za pomoc� przywieszek identyfikacyjnych, które powinny 

by� umieszczone na rurach ci�gu CRp w studniach przepustowych. 

Dopuszcza si� równie� prowadzenie ci�gów CRp w tunelach instalacyjnych, w których biegn� 

ciepłoci�gi, pod warunkiem, �e odst�p mi�dzy nimi a ci�giem CRp nie b�dzie mniejszy ni� 0,6 m. 

Ci�gi CRp nale�y układa� na �cianach i stropach albo na konstrukcjach wsporczych. Ci�gi CRp 
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układane na �cianach i stropach nie powinny do nich bezpo�rednio przylega�. Odległo�� mi�dzy 

ci�giem CRp i podło�em powinna wynosi� co najmniej 0,01 m. 

Nie zaleca si� instalowa� ci�gów CRp w tunelach, gdzie temperatura przekracza: 

– 45°C w wypadku wyst�powania zagro�e� mechanicznych, tj. gi�cia lub drga�, 

– 60°C w wypadku braku zagro�e� mechanicznych. 

W zale�no�ci od stopnia zagro�enia po�arowego ci�g CRp powinien by� wykonany z rur 

trudnopalnych bezhalogenowych. 

5.4.6. Ci�gi CRp na skrzy�owaniach z terenami wodnymi (wodami) 

Podstawowe informacje o terenach wodnych (wodach) z punktu widzenia projektowania i budowy 

MSRK 

Skrzy�owania z terenami wodnymi (wodami) 

Skrzy�owania ci�gów CRp z ze �ródl�dowymi wodami powierzchniowymi, płyn�cymi i stoj�cymi 

oraz z kanałami i rowami powinny by� zaprojektowane z uwzgl�dnieniem uprzedniego 

uzgodnienia z zarz�dami dróg wodnych i melioracji wodnych i po uzyskaniu odpowiednich 

pozwole� wodnoprawnych. Skrzy�owania mog� by� wykonane sposobem bagrowniczym przy 

u�yciu urz�dze� pływaj�cych i koparek albo te� metod� przewiertu sterowanego pod dnem, w 

zale�no�ci od lokalnych warunków terenowych i wyników analizy techniczno-ekonomicznej. 

Przej�cia przez tereny wodne (wody) nale�y wykonywa� przy zastosowaniu rur przepustowych.  

Skrzy�owania ze �ródl�dowymi drogami wodnymi o dowolnej szeroko�ci 

Skrzy�owania ci�gów CRp ze �ródl�dowymi drogami wodnymi o dowolnej szeroko�ci powinno 

by� zaprojektowane przez uło�enie rur przepustowych bezpo�rednio w dnie na jednej, w miar� 

mo�liwo�ci, rz�dnej i na gł�boko�ci, liczonej od najni�szego punktu dna, wynosz�cej od 1,0 m do 

2,2 m, w zale�no�ci od rodzajów gruntów. Mniejsze gł�boko�ci uło�enia nale�y stosowa� przy 

układaniu w gruntach zwi�złych, nie ulegaj�cych erozji dennej. 

Rura przepustowa powinna by� uło�ona na całej szeroko�ci �ródl�dowej drogi wodnej oraz na 

terenach przybrze�nych ograniczonych wałami ochronnymi lub lini� zalewu �redniej wielko�ci 

wody. 

Zaleca si�, aby wielorura (moduł) uło�ona na całej szeroko�ci koryta rzeki lub kanału stanowiła 

jednolity odcinek fabrykacyjny. 

Skrzy�owanie powinno by� wykonane w dogodnym miejscu, bezpiecznym dla trwało�ci 

ruroci�gu, pod k�tem 90° do osi podłu�nej �ródl�dowej drogi wodnej, z dopuszczaln� odchyłk� 

wynosz�c� 15°. 

Zaleca si�, aby skrzy�owanie było wykonane poni�ej mostu, ostrogi rzecznej lub zakr�tu 

�ródl�dowej drogi wodnej, w odległo�ci co najmniej 100 m od tych obiektów. Minimalna 

gł�boko�� ci�gu CRp w dnie, liczona od najni�szego punktu dna, powinna wynosi� co najmniej: 

– 2 m w gruntach sypkich, ulegaj�cych erozji dennej, 
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– 1 m w gruntach zwi�złych, nie ulegaj�cych erozji dennej. 

W jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwi�zanych z ciekami naturalnymi o 

gł�boko�ci powy�ej 8 m ci�g CRp nale�y układa� na dnie tych obiektów, stosuj�c odpowiednie 

obci��niki. 

Przy przej�ciach ci�gu CRp przez strome brzegi gł�boko�� uło�enia nie mo�e by� wi�ksza ni� 

1,5 m i mniejsza ni� 0,8 m. Falowanie poziome ci�gu CRp, przebiegaj�cego w rowie kablowym 

wykonanym w dnie, powinno wynosi� 2% w gruntach zwi�złych i 5% w gruntach sypkich. 

Skrzy�owania ci�gu CRp ze �ródl�dow� drog� wodn� powinno by� oznaczone wyra�nymi 

trwałymi znakami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze �rodka toru wodnego. Znaki te (znaki 

zakazu kotwiczenia) powinny by� ustawione po dwa na ka�dym brzegu w odległo�ci nie wi�kszej 

ni� 50 m od ci�gu CRp w gór� i w dół rzeki i powinny odpowiada� aktualnym wymaganiom w tym 

zakresie. 

Brzegi naruszone w czasie układania ci�gu CRp powinny by� zabezpieczone wg wymaga� słu�b 

eksploatacyjnych gospodarki wodnej. 

Skrzy�owania ze �ródl�dowymi wodami powierzchniowymi płyn�cymi o szeroko�ci lustra wody 

mniejszej ni� 25 m przy �rednim stanie wody 

Skrzy�owania ci�gu CRp ze �ródl�dowymi wodami powierzchniowymi płyn�cymi o szeroko�ci 

lustra wody mniejszej ni� 25 m przy �rednim stanie wody (dotyczy to równie� terenów bagnistych 

i zalewowych o szeroko�ci nie wi�kszej ni� 20 m), w tym skrzy�owania ze strumieniami i rowami 

niezamulonymi, powinny by� zaprojektowane w rurach przepustowych uło�onych w dnie na 

gł�boko�ci co najmniej 0,5 m od najni�ej poło�onego punktu oczyszczonego dna. 

Długo�� rur powinna by� tak ustalona, aby ich ko�ce le�ały na stałych brzegach na długo�ci co 

najmniej po 1 m. Rury przepustowe powinny by� uszczelnione. 

Przy przej�ciach ci�gu CRp przez strome brzegi nale�y zachowa� gł�boko�� uło�enia nie 

wi�ksz� ni� 1,5 m i nie mniejsz� ni� 0,8 m, licz�c prostopadle od powierzchni stoku (skarpy).  

Na brzegach ci�g CRp powinien by� umocowany i zabezpieczony przed odsłoni�ciem przez 

wody powodziowe. 

Skrzy�owanie powinno by� wykonane w dogodnym miejscu, bezpiecznym dla trwało�ci ci�gu 

CRp, pod k�tem 90° do osi cieku lub kanału, z dopuszczaln� odchyłk� 15°. 

Odległo�� osi skrzy�owania od mostu nie powinna by� mniejsza ni�: 

– 20 m przy szeroko�ci lustra wody powy�ej 10 m, 

– 10 m przy szeroko�ci lustra wody do 10 m. 

Zaleca si�, aby ci�g CRp uło�ony na całej szeroko�ci skrzy�owania stanowił jednolity odcinek 

fabrykacyjny. 

Brzegi naruszone w czasie układania ci�gu CRp powinny by� zabezpieczone wg wymaga� słu�b 

eksploatacyjnych gospodarki wodnej. 



Urz�d Miejski Wrocławia ZN-UMWR-002.V001 21/36 
 

Wprowadzona zarz�dzeniem  Prezydenta Wrocławia nr 9/07 z dnia 5 marca 2007 jako 
obowi�zuj�ca od dnia  5 marca 2007 

5.4.7. Ci�gi CRp na skrzy�owaniach z liniami elektroenergetycznymi 

Skrzy�owania z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi 

Skrzy�owania ci�gów CRp z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi mog� by� 

zaprojektowane w odległo�ciach zapewniaj�cych zabezpieczenie ruroci�gów przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mog� nast�pi� przy remoncie i konserwacji linii 

elektroenergetycznej, a tak�e zapewniaj�cych bezpiecze�stwo słu�bie eksploatacyjnej 

telekomunikacji przy ich czynno�ciach konserwacyjnych. 

Skrzy�owania ci�gów CRp z liniami elektroenergetycznymi kablowymi 

Skrzy�owania ci�gów CRp z liniami elektroenergetycznymi kablowymi mog� by� zaprojektowane 

w dowolnych odległo�ciach poziomych i pionowych, jednak�e pod warunkiem zapewnienia 

mo�liwo�ci wyra�nego i niezawodnego wyró�nienia ci�gów w wykopie, kanale lub na innych 

konstrukcjach wsporczych. 

5.4.8. Ci�gi CRp na skrzy�owaniach z pozostałymi obiektami uzbrojenia terenowego 

Przy projektowaniu ci�gów przepustowych MSRK nale�y uwzgl�dnia� dopuszczalne odległo�ci: 

– od kanalizacji �ciekowej lub prowadz�cej wody opadowe 1,0 m, 

– od podbudowy linii telekomunikacyjnej nadziemnej 2,0 m 

– od �ciany budynku i ogrodzenia 0,5 m, 

– od urz�dze� ochrony budowli od wyładowa� atmosferycznych  5,0 m, 

– od drzew wzdłu� drogi 2,0 m, 

– od słupów o�wietleniowych 0,8 m. 

Przy skrzy�owaniu ci�gu CRp z kanalizacj� prowadz�c� wody opadowe lub �cieki odległo�� 

pionowa nie powinna by� mniejsza ni� 0,3 m. 

5.5. Podstawowe zasady projektowania ci�gów przepustowych CRp 

Rozwi�zania projektowe dotycz�ce przepustów o niewielkich długo�ciach (np. pod rowami 

melioracyjnymi, w�skimi jezdniami itp.) nale�y podawa� w dokumentacji technicznej na ci�gi 

MSRK (ł�cznie ci�gi rur CRu i CRp). Natomiast w wypadku konieczno�ci zaprojektowania ci�gów 

przepustowych na skrzy�owaniach z powa�niejszymi obiektami (rzeki, wielotorowe linie kolejowe 

itp.) dokumentacja techniczna jest zlecana, w zakresie tych ci�gów przepustowych, 

wyspecjalizowanym przedsi�biorstwom projektowo-wykonawczym, które uwzgl�dniaj� metody 

dostosowane do typu przewiertu, z uwzgl�dnieniem m. in. warunków geologicznych na trasie 

projektowanego przepustu. 

Przepusty z rur o �rednicy zewn�trznej do 140 mm mog� by� projektowane maksymalnie z 

dwóch rur umieszczonych obok siebie. Odst�p mi�dzy rurami musi odpowiada� co najmniej 

pi�ciokrotnej �rednicy zewn�trznej rur. Przeci�ganie równoległych rur o wi�kszej �rednicy nie jest 

dopuszczalne. 
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Przy skrzy�owaniach rur ochronnych z drogami komunikacyjnymi i przy wykonywaniu 

wprowadze� do budynków mo�e by� stosowane alternatywnie układanie rur metod� wykopu 

otwartego. 

Wykonywanie przepustów wzdłu� chodników (z wyj�tkiem dojazdów do nieruchomo�ci i w 

pobli�u drzew) lub kolei szynowych metoda otwarta nie jest dopuszczalne. 

Wszystkie instalacje, które mog� by� zagro�one przez przepusty, nale�y odsłoni�, a�eby przy 

odchyleniach z wyznaczonego kierunku mo�na było wstrzyma� przeci�ganie rur. 

Wi�kszo�� metod wykonawstwa przepustów opiera si� na wypieraniu lub na wydobywaniu 

gruntu. Stosowana mo�e by� te� metoda b�d�ca kombinacj� obu tych metod. 

Przy metodzie wypierania gruntu warstwa gruntu nad rur� przepustow� powinna mie� grubo�� co 

najmniej 10-krotnie wi�ksz� od �rednicy rur wypełniaj�cych albo rur z urz�dzenia wypieraj�cego 

ziemi� lub głowicy rozpychaj�cej - w celu unikni�cia pofałdowania powierzchni ziemi podczas 

wypierania gruntu. Metoda ta nie nadaje si� jednak w gruntach skalistych oraz w bezpo�redniej 

blisko�ci korzeni drzew. 

Metoda przeciskania hydraulicznego mo�e by� stosowana dla przepustów o �rednicy 

zewn�trznej do 125 mm i o długo�ci do 25 m. Przy tej metodzie jest wykorzystywany pr�t 

wciskany od wykopu startowego do wykopu docelowego. W wykopie docelowym jest mocowana 

głowica rozpieraj�ca, do której przyczepia si� rur� ochronn�. Przy przeci�ganiu pr�ta 

wyciskanego w przeciwnym kierunku nale�y zapewni� posuwanie si� rury i unika� zasypywania 

wytłoczonego otworu. Głowica rozpychaj�ca powinna odpowiada� wymiarom okre�lonym 

szczegółowo w instrukcji wykonawczej. 

Przy metodzie pneumatycznego przebijania gruntu (nap�d odrzutowy) otwór do przeci�gania rury 

ochronnej jest wykonywany za pomoc� młota z nap�dem pneumatycznym. Rury ochronne s� 

bezpo�rednio wci�gane lub wpychane. Zastosowanie nap�du odrzutowego ogranicza si� do rur o 

�rednicy zewn�trznej do 125 mm, o długo�ci 25 m. 

Metoda wydobywania gruntu jest stosowana przy wykonywaniu przepustów o �rednicy do około 

1400 mm. Najmniejsza grubo�� gruntu przykrywaj�cego przepust wykonany metod� 

wydobywania powinna wynosi� 1,5 m dla rur o �rednicy do 600 mm i 2 m dla rur o �rednicy 

powy�ej 600 mm. 

6. Ci�gi rur wprowadzeniowe (kanalizacja wprowadzeniowa) (CRw) 

1) Kanalizacja wprowadzeniowa mo�e by� wykonana z zastosowaniem wszystkich rodzajów rur 

u�ywanych do budowy kanalizacji, a w uzasadnionych wypadkach - rur przepustowych 

(grubo�ciennych) lub rur stalowych. 

2) Kable �wiatłowodowe nale�y wprowadza� w rurach kanalizacji wtórnej, umieszczonych w 

rurach (pierwotnych) kanalizacji wprowadzeniowej. 

3) Kanalizacja powinna by� uło�ona ze spadkiem w kierunku studni stacyjnej o wielko�ci: 
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– 2% do budynków posiadaj�cych komory kablowe, 

– 0,5% do budynków bez komór kablowych. 

4) Kanalizacja wprowadzeniowa powinna by� zako�czona w jednakowy sposób po stronie 

studni stacyjnej i po stronie komory kablowej, a mianowicie: 

a) otwory wprowadzaj�ce nale�y pogrupowa� w pionowe ci�gi maj�ce po dwa otwory w 

poziomie, przy czym odległo�� mi�dzy s�siaduj�cymi ze sob� �cianami rur tych ci�gów 

powinna wynosi� 100 mm, a odległo�� mi�dzy �ciankami s�siednich rur nie powinna 

by� mniejsza ni� 10 mm, 

b) rury kanalizacji kablowej pierwotnej powinny wystawa� do 50 mm od �ciany, natomiast 

rury kanalizacji wtórnej - na co najmniej 500 mm, 

c) otwory rur pustych i z kablami powinny by� skutecznie uszczelnione w sposób 

okre�lony w projekcie technicznym, 

d) dopuszcza si� przechodzenie kanalizacj� wtórn� przez studni� stacyjn� i jej 

zako�czanie w komorze kablowej, 

e) dopuszcza si�, aby kable optotelekomunikacyjne były w studni stacyjnej osłaniane 

rurami, pod warunkiem ich bezpiecznego uło�enia. 

7. Ci�gi rur wewn�trzbudynkowe (CRb) 
1) Kanalizacja wewn�trzbudynkowa powinna umo�liwia� prowadzenie wi�zek kabli 

zako�czeniowych (w powłokach trudnopalnych) lub kabli liniowych w przepustach lub rurach 

trudnopalnych. Zaleca si� podczas instalacji kabli zako�czeniowych zainstalowanie w szybie 

lub przepu�cie wi�zki rur trudnopalnych bezhalogenowych o �rednicy 32 mm (lub innej 

dostosowanej do �rednicy zewn�trznej prowadzonych kabli) w liczbie umo�liwiaj�cej 

instalowanie nowych kabli, szczególnie optotelekomunikacyjnych, w okresie 5 ÷ 10 lat. 

2) Kanalizacja budynkowa powinna zachowa� ci�gło�� od miejsca wprowadzenia kabli do 

budynku do szafy w�zła sieci miejskiej WSM gdzie b�d� zako�czone kable �wiatłowodowe. 

3) W miar� mo�liwo�ci kanalizacja budynkowa powinna by� prowadzona w korytach kablowych 

montowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w podłodze technicznej. 

4) Kanalizacja wewn�trzbudynkowa powinna spełnia� odpowiednie wymagania 

przeciwpo�arowe. 

5) Ze wzgl�du na ró�norodno�� rozwi�za� konstrukcyjnych budynków kanalizacja 

wewn�trzbudynkowa powinna by� wykonywana wg rozwi�za� przyjmowanych indywidualnie 

oraz zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz wymaganiami zawartymi w odr�bnych  

przepisach. 

8. Studnie kablowe (SK) 

8.1. Zalecane studnie SK 

1) SKO–1 (płytka lub gł�boka) – studnia kablowa optymalna dla kanalizacji 1–



Urz�d Miejski Wrocławia ZN-UMWR-002.V001 24/36 
 

Wprowadzona zarz�dzeniem  Prezydenta Wrocławia nr 9/07 z dnia 5 marca 2007 jako 
obowi�zuj�ca od dnia  5 marca 2007 

otworowej, 

2) SKO–2 (płytka lub gł�boka) – studnia kablowa optymalna dla kanalizacji 2–

otworowej,  

3) SKO–6 – studnia kablowa optymalna dla kanalizacji 6–otworowej. 

Wymiary komory studni podano w tablicy poni�ej. 

 

Wymiary komory studni (cm) Wielko�� studni 

SKO długo�� szeroko�� wysoko��* 

1p – płytka 55±2 
1g – gł�boka 

60±2 60±2 
75±2 

2p – płytka 70+5 
2g – gł�boka 

113+5 80+5 
90+5 

6 185±5 110±5 110±5 
* od dna do dolnej kraw�dzi otworu włazowego w stropie 

8.2. Materiały  

Materiały u�yte do wytworzenia i monta�u studni kablowej powinny gwarantowa� co najmniej 30–

letni� trwało�� studni i jej wyposa�enia w przeci�tnych warunkach eksploatacji.  

Materiały te pod wzgl�dem rodzaju, gatunku i własno�ci powinny by� okre�lone w dokumentacji 

technicznej, z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych ogólnych zalece�: 

1) beton zwykły klasy co najmniej B25, o nasi�kliwo�ci do 5% – wg PN-88/B-06250, 

2) pr�ty stalowe do zbrojenia betonu, o �rednicach 4,5 do 12 mm, klasy A–0 do A–III wg PN–B–

03264:1999, 

3) kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm – wg PN-86/B-06712 

8.3. Usytuowanie studni SK 

Usytuowanie studni SK powinno by� zaprojektowane: 

− na ko�cach ci�gów CRp (studnie przepustowe), 

− na odcinkach prostoliniowych - jako po�rednie punkty umo�liwiaj�ce zaci�gni�cie kabla 

�wiatłowodowego (studnie przelotowe), 

− w punktach załama� trasy, przy licznych zakr�tach trasy linii MSRK - jako po�rednie punkty 

umo�liwiaj�ce zaci�gni�cie kabla �wiatłowodowego (studnie naro�ne), 

− w miejscach wskazanych przez u�ytkowników - studnie zł�czowe lub podszafkowe; przy 

ró�nych wskazaniach miejsce tych studni nale�y wypo�rodkowa� w uzgodnieniu z 

u�ytkownikami, 

− studnie zł�czowe nale�y lokalizowa� w miejscach umo�liwiaj�cych wykonanie zł�cz na 

kablach �wiatłowodowych z zaparkowanego samochodu dostawczego, przy zapasach kabli 

nie wi�kszych ni� 15m.  
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9. Szafy kablowe (SzK) 

9.1. Zalecane szafy SzK 
SzK – szafa kablowa (zł�czowa)  

4, 8, 16 - liczba zł�czy 

9.2. Materiały 

Szafa zł�czowa powinna by� wykonana z konstrukcyjnego tworzywa sztucznego lub z aluminium 

zabezpieczonego przed korozj�. Szafa kablowa powinna zapewnia� szczelno�� przed 

dostawaniem si� wilgoci do wn�trza szafy. Dla konstrukcji wsporczej i elementów pomocniczych 

zaleca si� stal nierdzewn�, a dla obudów przeznaczonych dla instalacji wn�trzowych dopuszcza 

si� ponadto stal zwykł� i inne metale, zabezpieczone przed korozj�.  

Wszystkie materiały powinny rokowa� co najmniej 30-letni� trwało�� elementów, z 

uwzgl�dnieniem szkodliwo�ci �rodowiska, jak: wysoka wilgotno��, zmiany temperatury, 

atmosfera wielkomiejska i przemysłowa z dwutlenkiem siarki (SO2) i siarkowodorem (H2S), 

promieniowanie słoneczne, zagro�enie ogniowe. 

Tworzywo sztuczne powinno mie� dodatki w postaci wypełniaczy (wytłoczki, wypraski) lub 

nakładanych warstw (laminaty) zapewniaj�ce niezmienno�� kształtu, odporno�� na p�kanie i na 

zapalenie. 

Gatunki metali (lub ich stopów) powinny by� dobrane ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

odporno�ci na korozj�. Skład materiałów kompozytowych powinien by� dobrany tak, aby nie 

mogło wyst�pi� zjawisko wewn�trznej korozji chemicznej. Inne wymagania dotycz�ce materiałów 

powinny by� okre�lone w normach szczegółowych lub w dokumentacji producenta. 

Ka�da szafa zł�czowa powinna mie�: 

– korpus wyposa�ony w drzwi z zamkiem; 

– konstrukcj� wsporcz� i/lub elementy do mocowania osłon zł�czowych i ewentualnie 

innych elementów przewidzianych do umieszczenia w szafie; 

– urz�dzenia do mocowania i uszczelniania wprowadzanych kabli, 

– listw� zaciskow� lub zacisk do uziemiania; 

– ewentualnie inne cz��ci składowe - wg normy szczegółowej lub dokumentacji 

producenta. 

9.3. Usytuowanie szaf SzK 

Usytuowanie szaf kablowych powinno by� zaprojektowane z uwzgl�dnieniem poni�szych 

zalece�: 

– Szafa kablowa powinna by� ustawiona w miejscu nie ograniczaj�cym ruchu ulicznego i 

zapewniaj�cym łatwy do niej dost�p. 

– Szafy kablowe nale�y ustawia� przy studniach szafkowych odpowiednich do wielko�ci 

szaf.  



Urz�d Miejski Wrocławia ZN-UMWR-002.V001 26/36 
 

Wprowadzona zarz�dzeniem  Prezydenta Wrocławia nr 9/07 z dnia 5 marca 2007 jako 
obowi�zuj�ca od dnia  5 marca 2007 

Dopuszcza si� lokalizowanie szaf kablowych w budynkach lub we wn�kach �cian budynków 

10. Wymagania na dokumentacj� inwestycyjno-projektow� 

10.1. Wymagania ogólne 

10.1.1. Przygotowanie inwestycji 

Podstawowe etapy przygotowania inwestycji: 

1) Wniosek Inwestycyjny (WI) 

2) Dane Programowe (DP) 

3) Wybór jednostki projektowej 

10.1.2. Projektowanie inwestycji 

Podstawowe etapy projektowania inwestycji: 

1) Koncepcja Programowo–Przestrzenna (KPP), w tym uzyskanie LICP 

2) Projekt Techniczny (PT) 

3) Badania i odbiór PT 

4) Pozwolenie na budow� 

10.2. Wymagania szczegółowe 

10.2.1. Wniosek Inwestycyjny (WI) 

Wniosek WI opracowuje Inwestor.  Powinien on zawiera� ogóln� charakterystyk� techniczn�, 

u�ytkow� i ekonomiczn� inwestycji (budowy linii MSRK) oraz wszystkie elementy wymagane w 

odpowiednich wnioskach Urz�du Miejskiego. 

10.2.2. Dane programowe (DP) 

Dane DP, opracowane przez Inwestora, powinny zawiera� podstawowe parametry techniczne i 

ekonomiczne niezb�dne do przygotowania oferty jednostki projektowej na budow� linii MSRK. 

Dane podstawowe to: 

1) Nazwy i adresy przył�czanych budynków, 

2) Wst�pne okre�lenie trasy i lokalizacji optycznych szaf kablowych i zł�czy kablowych. 

3) Okre�lenie typów ruroci�gów w poszczególnych relacjach. 

10.2.3. Wybór jednostki projektowej 

Wybór jednostki projektowej nast�puje w drodze przetargu. 

10.2.4. Koncepcja Programowo–Przestrzenna (KPP) 

W ramach koncepcji KPP nale�y przygotowa�: 

– Zało�enia techniczne do projektu ruroci�gu kablowego i linii optotelekomunikacyjnej, 
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– Przebieg trasy projektowanego ruroci�gu kablowego, 

– Opracowa� wniosek i wyst�pi� o decyzj� o lokalizacji inwestycji celu publicznego (LICP), 

 

Zało�enia techniczne powinny zawiera� ogóln� charakterystyk� inwestycji (linii MSRK) oraz inne 

dane niezb�dne do sporz�dzenia wniosku o ustalenie LICP oraz do opracowania projektu 

technicznego. 

Tre�� wniosku o ustalenie LICP okre�la art. 41, ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wniosek powinien zawiera� okre�lenie: 

− granic terenu obj�tego wnioskiem, 

− funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyk� zabudowy i 

zagospodarowania terenu, 

− nale�y we wniosku wyra�nie stwierdzi�, �e inwestycja (linia MSRK) nie powoduje 

zapotrzebowania na wod�, energi�, odprowadzanie �cieków itp., 

− charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, a w szczególno�ci - danych 

charakteryzuj�cych wpływ inwestycji na �rodowisko lub jego wykorzystanie (nale�y we 

wniosku wyra�nie podawa�, �e inwestycja nie b�dzie miała ujemnego wpływu na 

�rodowisko naturalne). 

Uzyskanie LICP mo�e by� uwarunkowane podaniem we wniosku znacznie bardziej 

szczegółowych informacji dla inwestycji liniowej, jak� jest budowa ruroci�gu kablowego, a 

mianowicie doł�czeniem wykazu wła�cicieli lub u�ytkowników gruntów poło�onych na trasie 

przebiegu kanalizacji. 

Okre�lenie granic terenu obj�tego wnioskiem powinno by� dokonane na mapie w stosownej skali, 

umo�liwiaj�cej identyfikacj� okre�lonego terenu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub w planie ogólnym (mo�e to by�, w zale�no�ci od wymaga� organu 

wydaj�cego decyzj�, np. mapa w skali 1:10000, 1:5000 lub 1:2000). 

Funkcje i sposób zagospodarowania terenu dla obiektów liniowych powinny by� okre�lone na 

mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej o skali: 

– w obr�bie terenów zabudowanych 1:500 lub 1:1000, 

– poza obr�bem terenów zabudowanych 1:1000 lub 1:2000. 

Zasadnicze znaczenie dla obiektów liniowych stanowi stan pa�stwowego zasobu geodezyjno - 

kartograficznego terenu przewidzianego dla realizacji inwestycji. Je�li brak w zasobie 

pa�stwowym potrzebnych map zasadniczych lub map sytuacyjno - wysoko�ciowych w 

wymaganej skali, nakłady finansowe niezb�dne dla uzyskania tych map mog� by� poniesione 

przez inwestora po zatwierdzeniu koncepcji i po wprowadzeniu zadania do wieloletniego planu 

inwestycyjnego. 

Stan zasobów geodezyjnych nale�y uzna� za odpowiadaj�cy potrzebom inwestora, je�eli jest 

mo�liwe uzyskanie, bez dodatkowych czynno�ci, podkładów sytuacyjnych b�d� sytuacyjno - 
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wysoko�ciowych lub map zasadniczych w skali wymaganej dla wniosku o wydanie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowych, tj. w skali 1:500 dla terenów 

zabudowanych oraz 1:1000 lub 1:2000 (lub innej uzgodnionej i akceptowanej przez organ 

wła�ciwy do wydania decyzji o LICP) dla terenów niezabudowanych. 

 

Przy opracowywaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o LICP nale�y przeanalizowa� stan 

prawny terenu lokalizacji inwestycji, tj. tras linii (kanalizacji) na danym obszarze. Nale�y w 

szczególno�ci dokona� rozpoznania stanu pokrycia terenu lokalizacji miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego i rozpozna� skutki ustale� tych planów w stosunku do 

zamierzonej lokalizacji trasy kanalizacji (np. kolizje, skrzy�owania, zbli�enia z planowanymi 

innymi urz�dzeniami uzbrojenia terenowego naziemnego i podziemnego). Nale�y te� dokona� 

rozpoznania w zakresie mo�liwo�ci takiej lokalizacji tras, aby liczba wła�cicieli terenu na 

zamierzonych trasach była mo�liwie najmniejsza. 

Uzyskanie przez inwestora decyzji o LICP determinuje podj�cie przez inwestora procesu 

projektowania. Merytoryczne ustalenia zawarte w LICP wpływaj� w istotny sposób na zakres i 

ostateczny kształt inwestycji. 

Przygotowanie wniosku o LICP wymaga niejednokrotnie czynno�ci, które mog� przekracza� 

mo�liwo�ci inwestora bezpo�redniego, szczególnie w zakresie dokumentacji geodezyjno - 

kartograficznej i prawnej oraz własno�ciowej. Opracowanie wniosku mo�e by� w takich 

wypadkach czynno�ci� inwestora wykonywan� przy udziale innych, specjalistycznych jednostek. 

W szczególno�ci w wypadku inwestycji liniowych lokalizowanych na terenie nie maj�cym 

wła�ciwego udokumentowania w pa�stwowym zasobie geodezyjnym opracowanie wniosku o 

LICP, które, jak ju� podano, nast�puje w trakcie opracowania PT oraz uzyskanie decyzji o LICP 

mo�e by� powierzane jednostce autorskiej dokumentacji projektowej. 

Tak wi�c w wielu trudniejszych sytuacjach inwestor mo�e by� zmuszony do korzystania w toku 

procesu inwestycyjnego z usług specjalistycznych jednostek geodezyjnych, projektowych i 

prawnych. 

Nale�y podkre�li�, �e odr�bnie wykonywane przez inwestora czynno�ci zwi�zane z 

przygotowaniem wniosku o LICP, jak te� czynno�ci uzgodnieniowe wykonywane w trakcie 

rozpatrywania tego wniosku, nie stanowi� technicznych czynno�ci projektowych. 

Istotne i celowe jest współuczestniczenie inwestora w ostatecznym okre�laniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to szczególnie wa�ne wówczas, gdy wobec braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego propozycje LICP formułowane s� przez 

uprawnionego urbanist� oraz ustalane w wyniku rozprawy administracyjnej. Dokonywanie przez 

inwestora mo�liwych na tym etapie uzgodnie� i u�ci�le� powinno zmierza� do uproszczenia i 

skrócenia czasu przygotowania dokumentacji projektowej). 
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Zało�enia techniczne (ZT): 

• ZT s� opracowywane w uzgodnieniu z Inwestorem przez projektanta sieci MSRK i s� cz��ci� 

Koncepcji Programowo-Przestrzennej. 

• ZT powinny w szczególno�ci okre�la�: 

− przebieg trasy linii MSRK, z uwzgl�dnieniem m. in. strony ulicy na poszczególnych 

odcinkach trasy i okre�leniem sposobów przeprowadzenia ci�gów linii MSRK przez 

wi�ksze przeszkody terenowe; 

− sposób (rozwi�zanie techniczne, miejsce) zako�czenia i poł�czenia projektowanej linii 

MSRK z obiektami telekomunikacyjnymi; 

− sposób wykonania odgał�zie� od głównych tras MSRK 

− lokalizacj� istotnych elementów sieci MSRK jak optyczne szafy kablowe, studnie 

zł�czowe itp.; 

− harmonogram projektowania i budowy linii MSRK. 

10.2.5. Projekt Techniczny (PT) 

Projekt (PT) składa si� z Projektu Budowlanego (PB), Projektu Wykonawczego (PW), Kosztorysu 

Inwestorskiego (KI) i Rysunków (R) oraz tablic (T). 

Szczegółowo form� i zawarto�� projektu technicznego reguluje norma „Format i zawarto�� 

projektowej dokumentacji technicznej” 

W niniejszej normie zawarto jedynie wymagania ogólne co do zawarto�ci projektów technicznych 

w odniesieniu do budowy ruroci�gów kablowych. Budowa linii optotelekomunikacyjnej  w cz��ci 

zwi�zanej z monta�em kabli �wiatłowodowych zasadniczo stanowi tre�� dodatkow� w cz��ci 

wykonawczej projektu technicznego. 

Projekt (PB) 

1) Projekt PB powinien zawiera�: 

• informacj� o podstawie prawnej opracowania (nr zlecenia, nr umowy, data zlecenia i 

umowy); 

• decyzj� o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

• protokoły ZUDP i uzgodnienia bran�owe je�eli b�d� wymagane do opinii ZUDP, 

• pozwolenie na budow�; 

• ogólny przebieg projektowanej linii MSRK pokazany na mapie sytuacyjnej w skali 

1:2000 lub 1:5000,  

• przebieg linii MSRK przedstawiony na mapach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 

dopuszczonych na danym terenie do projektowania wraz z wszystkimi elementami 

sieci naniesionymi w wymaganej skali.  

• na planach projektowane trasy nale�y wyró�ni� lini� przerywan� i kolorem MAGENTA 
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a pozostał� tre�� mapy kolorem ciemnoszarym lub czarnym. Ka�dy rysunek powinien 

by� zaopatrzony w tabelk� wg wzoru okre�lonego w niniejszej normie; 

• trasy linii MSRK na mapach ewidencji gruntów potwierdzonych przez wła�ciwy urz�d; 

• wypisy z ewidencji gruntów działek, przez które przebiega projektowana linia, 

potwierdzone przez wła�ciwy urz�d; 

• dokumenty stwierdzaj�ce prawo Inwestora do dysponowania terenem na czas 

prowadzenia budowy; 

• charakterystyk� techniczn� opracowania według zasad okre�lonych w niniejszej 

normie; 

• numery norm, zgodnie z którymi wykonano projekt; 

• symbolik� i oznaczenia wykorzystane w projekcie budowlanym; 

• spis rysunków i schematów zawartych w projekcie budowlanym; 

• uwagi ko�cowe. 

Projekt PB nale�y wykona� w jednym tomie i opatrzy� stron� tytułow� wg wymaga� okre�lonych 

poni�ej. 

2) Strona tytułowa projektu PB 

Strona tytułowa powinna zawiera� nast�puj�ce dane: 

• nazwa oracowania: „Projekt Budowlany” 

• tytuł opracowania : MAN Wrocław – Budowa linii optotelekomunikacyjnej 

(telekomunikacyjnego ruroci�gu kablowego) relacji <nazwa w�zła pocz�tkowego> - 

<nazwa ko�cowego> 

• bran�a (telekomunikacja); 

• numer projektu (nadawany przez Wykonawc�); 

• zleceniodawca (dane Inwestora); 

• data wykonania; 

• projekty zwi�zane; 

• nazwiska wykonawców (projektuj�cy, opracowuj�cy,  

• sprawdzaj�cy) z podpisami i piecz�tkami; 

• podstawowe dane wykonawcy projektu (nazwa firmy, adres, telefon, e-mail); 

• nr egzemplarza; 

• liczba egzemplarzy; 

• rozdzielnik. 

Nazwa zadania podana w tytule powinna by� zgodna z zapisem w umowie. 

Charakterystyka techniczna inwestycji 

Charakterystyka techniczna zawarta w projekcie budowlanym powinna obejmowa�: 

• projekt zagospodarowania terenu: 



Urz�d Miejski Wrocławia ZN-UMWR-002.V001 31/36 
 

Wprowadzona zarz�dzeniem  Prezydenta Wrocławia nr 9/07 z dnia 5 marca 2007 jako 
obowi�zuj�ca od dnia  5 marca 2007 

• przedmiot inwestycji, 

• istniej�cy stan zagospodarowania terenu, 

• projektowane zagospodarowanie terenu, 

• długo�� trasy projektowanego obiektu liniowego, 

• specyfikacj� terenów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 

• projekt architektoniczno-budowlany: 

• przeznaczenie budowli, 

• rozwi�zania architektoniczno-budowlane, 

• rozwi�zania konstrukcyjne, 

• technologie wykonywanych robót, 

• charakterystyk� energetyczn� obiektu, 

• charakterystyk� ekologiczn� budowli, 

• warunki ochrony przeciwpo�arowej budowli. 

Projekt Wykonawczy (PW) 

1) Projekt PW powinien zawiera�: 

• informacj� o podstawie prawnej opracowania (nr zlecenia, nr umowy, data zlecenia i 

umowy); 

• rysunek ogólnego przebiegu projektowanej linii MSRK, wykonany wg niniejszej normy; 

• wydruk przedmiarów dla projektowanego zakresu wraz z wersj� elektroniczn� w programie 

Zuzia dla Windows ‘ 

• charakterystyk� techniczn� opracowania sporz�dzon� wg zasad okre�lonych w niniejszej 

normie; 

• numery norm, zgodnie z którymi wykonano projekt; 

• symbolik� i oznaczenia wykorzystane w projekcie; 

• spis rysunków i schematów wykonanych zgodnie z okre�lonymi w niniejszej normie 

zasadami ich sporz�dzania; 

• tablice sporz�dzone według zasad okre�lonych w niniejszej normie; 

• zestawienie podstawowych materiałów (kanalizacj� rozbi� na obszary szafkowe oraz 

sporz�dzi� zestawienie zbiorcze); 

• dane charakteryzuj�ce sprz�t przeznaczony do zainstalowania w danej linii; 

• uwagi ko�cowe. 

 

Projekt PW nale�y wykona� w jednym tomie i opatrzy� stron� tytułow� wg wymaga� okre�lonych 

poni�ej. 

2) Strona tytułowa projektu PW powinna zawiera�: 

− nazwa opracowania: „Projekt Wykonawczy” 
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− tytuł opracowania : MAN Wrocław – Budowa linii optotelekomunikacyjnej 

(telekomunikacyjnego ruroci�gu kablowego) relacji <nazwa w�zła pocz�tkowego> - <nazwa 

ko�cowego> 

− bran�a (telekomunikacja); 

− numer projektu (nadawany przez Wykonawc�); 

− zleceniodawca (dane Inwestora); 

− data wykonania; 

− projekty zwi�zane; 

− nazwiska wykonawców (projektuj�cy, opracowuj�cy, sprawdzaj�cy) z podpisami i 

piecz�tkami; 

− podstawowe dane wykonawcy projektu (nazwa firmy, adres, telefon, e-mail); 

− nr egzemplarza; 

− liczba egzemplarzy; 

− rozdzielnik. 

Charakterystyka techniczna inwestycji 

Jak w projekcie PB z uwzgl�dnieniem elementów projektu PW. 

Rysunki (R ) 

1) Format rysunków 

Rysunki nale�y zło�y� do formatu A4 i spi�� z pozostał� cz��ci� dokumentacji. Ka�dy rysunek 

powinien by� zaopatrzony w tabelk� umieszczon� w prawym dolnym naro�niku. 

Umieszczenie tabelki w górnym prawym rogu (tabelka obrócona o 90°) jest dopuszczalne tylko 

wtedy, gdy rysunek jest wykonywany w sposób, który narzuca czytanie go po odwróceniu o 90°. 

Tabelka powinna zawiera� poni�sze informacje: 

• tytuł rysunku; 

• tytuł opracowania; 

• nazw� firmy opracowuj�cej; 

• numer rysunku; 

• numer arkusza; 

• liczb� arkuszy; 

• skal� rysunku; 

• imi� i nazwisko projektuj�cego (nr uprawnie�, data i podpis); 

• imi� i nazwisko opracowuj�cego (nr uprawnie�, data i podpis); 

• imi� i nazwisko sprawdzaj�cego (nr uprawnie�, data i podpis); 

Poni�ej przedstawiono wzór tabelki opisuj�cej rysunek zamieszczony w projekcie technicznym 

(budowlanym, wykonawczym). 
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Tabelka opisuj�ca rysunek zamieszczony w dokumentacji projektowej (wzór): 

 

2) Ogólny przebieg linii MSRK 

Ogólny przebieg trasowy linii MSRK nale�y przedstawi� na jednym rysunku w skali nie mniejszej 

ni� : 

• 1 : 5000 dla terenów miejskich (preferowana skala 1: 2000); 

• 1 : 10 000 dla ruroci�gu kablowego poza miastem. 

Na rysunku nale�y okre�li� granic� i numeracj� arkuszy przedstawiaj�cych szczegółowo tras� 

projektowanej linii. 

Tras� nale�y wykre�li� kolorem odró�niaj�cym si� od otoczenia mapy (preferowany kolor �ółty - 

nie ulega powieleniu przy wykonywaniu kopii kserograficznej) dla wydruków do oznaczenia trasy 

stosowa� lini� przerywan� kolor MAGENTA. 

Zakres informacji, która powinna by� mo�liwa do uzyskania z map ogólnego przebiegu 

trasowego, to przede wszystkim szybki przegl�d trasy, ocena jej konfiguracji, lokalizacja punktów 

charakterystycznych (skrzy�owanie linii z ulicami, ciekami wodnymi, torami kolejowymi itp.). 

3) Przebieg trasowy linii MSRK 

Przebieg nale�y nanie�� na dopuszczone do projektowania mapy geodezyjne w skali 1:500 

(1:250). Projekt opracowa� na mapach cyfrowych w programie AutoCad lub kompatybilnym. Na 

wydrukach tras� proj. linii oznaczy� lini� przerywan� o kolorze MAGENTA, pozostał� tre�� mapy 

wydrukowa� w kolorze ciemnoszarym lub czarnym. Nale�y unika� zb�dnych domiarów 

szczegółowych. 

Studnie kablowe nale�y przedstawi� w skali. Konieczne jest podanie: 

• numeru studni; 

• typu studni; 

• odległo�ci mi�dzy s�siednimi studniami (z dokładno�ci� do 0,1m); 

• typ ci�gu CR (CRu lub CRp); 
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Nale�y wyró�ni� kolorem pomara�czowym zabezpieczenia specjalne i szczególne w miejscach 

współwykorzystania, zbli�e� i skrzy�owa� z innymi obiektami budowlanymi. 

Poda� numery arkuszy s�siednich z danym arkuszem: zarówno numery map geodezyjnych, jak i 

numery przyj�te w projekcie, np.: Arkusz s�siedni xxx (R1, A9). 

Je�li odcinek linii zaczyna si� na jednym z arkuszy, a ko�czy na drugim, nale�y na obu 

arkuszach poda� jego opis (liczba rur, długo��, przekrój). 

Rysunki wykona� w programie AutoCad lub kompatybilnym na podkładach map cyfrowych, a 

tras� umie�ci� na osobnej warstwie. Pliki *.dwg rysunków trasowych zał�czy� do projektu 

wykonawczego na płycie CD-ROM. 

4) Schemat rozwini�ty linii MSRK  

Schemat rozwini�ty linii MSRK nale�y wykona� w programie AutoCad lub kompatybilnym. Format 

schematów: A3, zło�ony do A4. 

Schemat powinien pozwoli� prze�ledzi� tras� linii. 

Na schemacie nale�y przedstawi�: 

• przebieg linii (z zachowaniem proporcji przy rysowaniu długo�ci poszczególnych 

odcinków); 

• numeracj� i typy studni; 

• długo�ci przelotów mi�dzy studniami; 

• typy ci�gów CR (CRu lub CRp); 

• godła geodezyjne i numery map, na których mo�na znale�� przedstawiony odcinek 

kanalizacji; 

• przebieg ulic ułatwiaj�cy zlokalizowanie poszczególnych elementów sieci. 

 

5) Tablice (T) 

W projekcie PT nale�y przedstawi� w postaci tablicy wykaz odcinków linii MSRK wg poni�szego 

wzoru. 

Tablica 1 Zestawienie długo�ci odcinków ruroci�gów mi�dzy studniami 
 

Typ budowli MSRK Odcinek linii MSRK 
Długo�� w [m] Lp. 

od studni 
nr 

do studni 
nr 

CRp1 CRp2 CRu1 CRu2 PS1 PS2 

1.         
2.         
         

RAZEM:         
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12.2.6. Badania i odbiór projektu PT 

Rodzaje bada� 

Stosuje si� nast�puj�ce rodzaje bada�: 

1) Badania wykonawcze. 

2) Badania powykonawcze. 

Warunki wykonywania bada� 

1) Badanie wykonawcze 

Podczas opracowywania dokumentacji obowi�zuj� nast�puj�ce zasady: 

− projektant opracowuj�cy dokumentacj� powinien posiada� uprawnienia budowlane bez 

ogranicze� w zakresie przynajmniej projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

– obok podpisów projektanta na stronie tytułowej ka�dego tomu dokumentacji technicznej 

nale�y podawa� cechy identyfikacyjne uprawnie� budowlanych 

2) Badanie powykonawcze 

Opracowana dokumentacji podlega przed przekazaniem jej zamawiaj�cemu (inwestorowi) 

sprawdzeniu wewn�trznemu (weryfikacji) w jednostce projektowania przez zespół sprawdzaj�cy 

(weryfikatora). Osoba wyznaczona do sprawdzenia dokumentacji (weryfikacji) powinna posiada� 

uprawnienia budowlane do projektowania w telekomunikacji przewodowej bez ogranicze�. 

Weryfikator sporz�dza protokół weryfikacji dokumentacji. Po wniesieniu poprawek i uzupełnie� 

przez projektanta - lub bezpo�rednio po sprawdzeniu dokumentacji w wypadku braku uwag - 

stron� tytułow� ka�dego tomu opracowanej dokumentacji nale�y opatrzy� piecz�tk� osoby 

sprawdzaj�cej (weryfikatora) zawieraj�c� podpis, dat� sprawdzenia oraz cechy identyfikacyjne 

uprawnie� budowlanych. 

Po przekazaniu dokumentacji projektowej i sprawdzeniu projektu przez słu�by Inwestora nale�y 

wyznaczy� okre�lony termin na popraw� ewentualnych bł�dów i uzupełnienie projektu. 

 10.2.7. Pozwolenie na budow� 

Pozwolenie na budow� stanowi dokument formalno–prawny zezwalaj�cy na rozpocz�cie i 

prowadzenie budowy okre�lonej w pozwoleniu. 

Pozwolenie na budow� jest wydawane wył�cznie temu, kto zło�ył wniosek o wydanie pozwolenia 

w terminie wa�no�ci decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykazał prawo do 

dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane. 

Do wniosku o pozwolenie na budow� nale�y doł�czy�: 

• projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami 

szczególnymi, 

• o�wiadczenie Inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomo�ci� na cele 
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budowlane wydane na podstawie zawartych umów i przeprowadzonych uzgodnie�, 

• decyzj� o lokalizacji inwestycji celu publicznego, je�eli na danym terenie nie obowi�zuje 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, 

• o�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego, �e opracowany projekt budowlany jest zgodny z 

obowi�zuj�cym prawem, 

• kopi� uprawnie� budowlanych i za�wiadcze� o przynale�no�ci do wła�ciwej Izby Samorz�du 

Zawodowego projektanta i sprawdzaj�cego. 

 


